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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 494630/22/POZ

Zleceniodawca

ZAKLAD WODOCIAGOW KANALIZACJI | USLUG

KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.
MEYNSKA 37
66-200 SWIEBODZIN

Opis probki: woda do spozycia

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Stan probki: bez zastrzezen

Data przyjecia probki 02.11.2022
Data rozpoczecia badan 02.11.2022
Data zakoriczenia badari 10.11.2022
Data utworzenia sprawozdania 10.11.2022

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

"~formacje dotyczgce pobierania probek:

Metoda™ PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokét poboru prébek nr: 2/P0Z/04/02/11/2022
Data poboru: 02.11.2022

Punkt poboru, miejsce poboru: Woda do spozycia, woda w kranie konsumenta, piekarnia wilkowo, Wilkowo 81

Imig i nazwisko: Szymon Barszczewski

Rodzaj badania ; ; Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosc
PH £0,1 6.5-95 d
PN-EN ISO 10523:2012 £ 7.4+£0, 5-9, Zgodny
*Barwa "2 ¥4 Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN I1SO mg/| Pt <5(5%1) konsumentoéw i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidiowych zmian
Akceptowalna przez
5 konsumentow i bez
* Metnos¢ M 23 ; ; :
. NTU 2,38+0,77 nieprawidiowych zmian. -
PN-EN ISQ 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do
1,0
- & & 1) 3)
SHEENONORS slokiryrerandaidinn siem 680+ 68 < 2500 Zgodny
* 1) 3)
g’gzg& wyd. 1z dn. 01.02,2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
*Za hv3
PB_p;f; wyd. 1z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Liczba bakterii z grupy coliw 100 m| ¥ ®
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* Liczba Escherichia coliw 100 m| V' #
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* Liczba mikroorganizmow w 22°C po 72 hw 1 ml 9 ; ; )
PN-EN ISO 6222:2004 jikiol IS 8
* Liczba enterokokéw kat hw100m| " .
PE-ZEIE\’I ?gc? r'?sggf;m%:wyc " jtk/100 mi 0 0 Zgodny
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) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

3)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 13/2021/NS.4322.6.2021 z
dn, 31.12.2021 r.).

4)  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium,

5  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-
WPS.9011.3.46.2022 z dnia 13.06.2022 r.).

Autoryzowal:

Anna Taterka, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
Katarzyna Duczek, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
Michat Stankiewicz, Ekspert ds, Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Adres laboratorium:

Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia

Rzemieslnicza 9, 62-081 Przezmierowo

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnosza sig wytacznie do pobranych probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnosé rozszerzona, oszacowana dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz
uwzglednia niepewnoéé pobierania prébek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreélono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasade prostej akceptacjii wedlug wytycznych ILAC-GB:09/2019. Jezeli w kolumnie
wynik" akredytowane] metody przedstawiono zapis w postaci <" lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gémg granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana
rozszerzona niepewnas¢ pomiaru dotyczy wylgcznie odpowiednio dolnej lub gémej granicy zakresu pomiarowego akredytowane] metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie zgodnosci” przedstawia opinig i
interpretacje, ktéra opiera sig na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czgsci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedziaino$¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest
ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcéw, zewnetrznych dostawcow ustug i
inne strony trzecie. Wigcej informacii znajduje sie w dokumencie PCA - DA-02. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Ogélnym Warunkom $wiadczenia Usiug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawcg
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