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Zleceniodawca

ZAKEAD WODOCIAGOW KANALIZACJI | USLUG
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

MLYNSKA 37

66-200 SWIEBODZIN

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA
SUW Goscikowo

Data przyjecia probki 01.02.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 01.02.2023
D kon ia badan 02,
R el faan 07.92.2028 Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 07.02.2023

Informacje dotyczace pobierania probek:

Protokét poboru prébek nr: 1/POZ/JS/01/2023
Data poboru: 01.02.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Goscikowo
Imig i nazwisko: Jedrzej Stepieri

Metoda® PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

e
e

Rodzaj badania y : Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
I* pH 2) 5}
PN-EN 1SO 10523:2012 = 7,7+0,1 65-95 Zgodny
* Barwa 2 3916 Akceptowalna przez
PN-EN I1SO 7887:2012 Metoda C, PN-EN |SOQ mg/l Pt <5(5x1) konsumentéw i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidiowych zmian
Akceptowalna przez ]
* Metnoge 2 9 50 NTU | 0,20 (0,20 £ 0,07) _kOnsqg}entGV\;\i be;
e i | <0, 200, nieprawidiowych zmian. -
PN-EN ISQ 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do
1,0
* Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa 2 »
| PN-EN 27888:1999 pSicm 644 £ 65 <2500 Zgodny
* Smak 2 ®
PB-201 wyd. | z dn. 01,02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Zapach # ¥
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
B Liczba bakterii z grupy coli w 100 m| 2 7
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04 |
* Liczba Escherichia coli w 100 mi 2 » —|
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny i
1:2014-12/A1:2017-04
* Liczba mikroorganizm 22°Cpo72hwiml? : :
PN-EN ISO 6255 r5004DW meene v Jtdm Nie wykryto " -
* Liczba enterokokow kalowych w 100 m| 2 .
| PN-EN SO 7899-2:2004 a0l | 0 0 Zgodny
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J.8. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




