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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 365206/23/POZ

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
ZAKLAD WODOCIAGOW KANALIZACJI | USLUG Opis probki: woda do spozycia
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0.

MEYNSKA 37

66-200 SWIEBODZIN

Data przyjgcia probki 10.07.2023 Stah probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 10.07.2023
Data zakonczenia badan 14.07.2023

Prdbka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 14.07.2023

“rmacje dotyczace pobierania probek:

Metoda® PN-EN ISO 194582007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokét poboru prébek nr: 1/POZ/KB/10/07/2023

Data poboru: 10.07.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: ZUWIK Swiebodzin, osiedle Widok 18A, 66-200 Swiebodzin - pompownia widok II

Imig i nazwisko: Krzysztof Btaszkowski

Stwierdzenie
zgodnosci

Rodzaj badania

Metoda Jednostka Wynik Kryterium

* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml " #
PN-EN ISO 8308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Liczba enterokokow katowych w 100 ml * 9

PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 Zgodny

* Liczba Escherichia coliw 100 m| ¥ 9
PN-EN SO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Temperatura @ » .
’N-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) C 0.2£0.5
| P

" Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
2 Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

%  Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr
HK.8011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r.).
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Adrian Trzop, Koordynator Sekcji Poboru Probek ds. Jakosci, Sekcja Poboru Probek
18 07, 073

Samanta Przybyl, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badar opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
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ul. Chwaszczynriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



