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y SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 143200/23/POZ
Le
Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
ZAKLAD WODOCIAGOW KANALIZACJI | USLUG Opis probki: WODA DO SPOZYCIA
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. Stacja Uzdatniania Wody w Rusinowie
MEYNSKA 37

66-200 SWIEBODZIN

Data przyjgcia probki 17.03.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczegcia badan 17.03.2023
Data zakoriczenia badan 21.03.2023

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Data utworzenia sprawozdania 21.03.2023

Informacje dotyczgce pobierania probek:

..ctoda* PN-EN ISO 19458:2007

Protokét poboru prébek nr: 3/POZ/JS/17/03/2023

Data poboru: 17.03.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Rusinowie

Imig i nazwisko: Jedrzej Stepien

Stwierdzenie
zgodnosci

Rodzaj badania

Metoda Jednostka Wynik Kryterium

* Liczba bakterii z grupy coli w 100 m| 2 #
PN-EN SO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Liczba Escherichia coliw 100 m| 2 @
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN I1SO 9308~ jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Liczba enterokokéw katowych w 100 m| 2 9

PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 Zgodny

* Temperatura " ¥ ’
"N-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) & Wegals

1) Norma wycofana bez zastapienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294),
3)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-
WPS.9011.3.46.2022 z dnia 13.06.2022r.).

Autoryzowal:

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Probek
Patrycja Kiemens, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
Sylwia Robakowska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S, Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Rzemiesinicza 9, 62-081 Przezmierowo
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LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 89 00



