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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 488886/23/POZ

Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
ZAKLAD WODOCIAGOW KANALIZACJI | USLUG Opis probki: WODA DO SPOZYCIA
KOMUNALNYCH SP. Z 0.0. SUW w Wilkowie

MEYNSKA 37

66-200 SWIEBODZIN

Data przyjgcia probki 11.09.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 11.09.2023
Data zakonczenia badan 13.09.2023

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Data utworzenia sprawozdania 13.09.2023

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007

Protokot poboru prébek nr: 4/1577/11/09/2023

Data poboru: 11.09.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: SUW w Wilkowie, 66-200 Wilkowo
D Prébkobiorey: 1577

Rodzaj badania

; ; Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium

zgodnosci

* Liczba bakterii z grupy coliw 100 ml » #
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Liczba Escherichia coliw 100 m| ¥ ¢
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN I1SO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Liczba enterokokow kalowych w 100 m| @ :
PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0 Zgodny

* Temperatura ? ¥

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) C 11305 ) -

' Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017
r. poz. 2294).

2 Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

% Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr

HK.9011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r.).

Autoryzowal:
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Probek
Natalia Piotrowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Rzemiesinicza 9, 62-081 PrzeZzmierowo
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 488886/23/POZ

Wyniki odnosza sig wylacznie do pobranych prébek. Jesli podano niepewno$é pomiaru inie okreSlono inaczej, to jest to niepewnos¢ rozszerzona, oszacowana dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu
ufnodci 95% oraz uwzglgdnia niepewno$¢ pobierania prébek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S.Hamilton Poland Sp. z o0.0. stosuje zasadg prostej akceptacji wedlug
wytycznych  ILAC-G8:09/2019. JeZeli w kolumnie wynik” akredytowane] metody przedstawiono zapis w postaci <" lub >" oznacza fo, i2 jest to rezultal badania, bezposrednio powigzany z dolng lub
géma granicq =zakresu pomiarowego akredytowane] metody, nalomiast podana rozszerzona niepewno$¢é pomiaru dolyczy wylacznie odpowiednio dolnej Iub gérne] granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie . stwierdzenie 2godnosci® przedstawia opinie i interpretacje, ktéra opiera sie na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze
sprawozdanie nie moZe byé powlelane w czesci bez pisemne] zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0, Odpowiedzialnoé¢ J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczena wylacznie do danych zawartych w jego
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z o.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacjii PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcéw,

informacji  znajduje sie w dokumencie PCA — DA-02, Usluga potwierdzona niniejszym
stronie  www.hamilton.com.pl.

zewnetrznych dostawcéw uslug iinne strony trzecie. Wiecej
sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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