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Zleceniodawca

KOMUNALNYCH SPOLKA Z 0.0.
UL. MEYNSKA 37
66-200 SWIEBODZIN

ZAKEAD WODOCIAGOW KANALIZACJI | USLUG

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

WODA DO SPOZYCIA

Protokét poboru prébek nr: 1/POZ/BR/21/08/19
Miejsce, punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Swiebodzin, ul.

Wodociaggowa 1

Data, godzina pobrania: 21.08.2019, 09:00- 09:15

Temp.wody: 10,3 st.C

Stan prébki bez zastrzezen

Data przyjecia prébki: 2019-08-21 Zlecenie z dnia 2019-08-21
Data zakoriczenia badari: 2019-08-28 Prébki pobrane przez Bartosz Rabalski, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zgodnie
Data utworzenia sprawozdania: 2019-08-28 z metodg akredytowang PN-EN SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Liczba bakterii z grupy coli™? PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100ml 0 0 zgodny
* Liczba Enterokokéw katowych'? PN-EN SO 7899-2:2004 jtk/100ml 0 0 zgodny
* Liczba Escherichia coli*'? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100ml 0 0 zgodny
* Ogolna liczba mikroorganizméw w z : i : ) )
22°C po 72hV? PN-EN ISO 6222:2004 Jjtk/ml Nie wykryto w 1ml
* Smak™? PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
* Zapach'? PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny zgodny
Akceptowalna
przez
* Barwa®? PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l 5 k°"s“g’eez"t°w ! zgodny
nieprawidtowych
zZmian
* Metnoééh PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU 037 <1 zgodny
* pHY?Y PN-EN I1SO 10523:2012 74 6,5-9,5 zgodny
= = ——
o ENOdNOS elyCana WIREEWE® | oy pyonaniong uS/cm 726 <2500 zgodny

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017,

poz. 2294).

% Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr

HK-420/0-8(8)/19 z dnia 14.03.2

019r.)

*) Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/

S/2018/104 z dnia 20.12.2018).

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Dorota Nowak-Ziatyk, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Olga Swieciriska, Starszy specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii Poznan
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyfska 180; Poznar 61-660, Dozynkowa 9 Blok G

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek. Jesli nie okreélono inaczej podana niepewnosé pomiaru zostata oszacowana dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 i paziomu ufnoéci 95%. Uwzgledniono
niepewnos¢ pobierania prébek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.5. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona
wylacznie do danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem padlega Ogdlnym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stranie

www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
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