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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 30098/19/POZ

Zleceniodawca Prabka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

ZAKELAD WODOClAGOW KANALIZACJI | USEUG WODA SUROWA

KOMUNALNYCH SPOEKA Z 0.0. Protokot poboru probek nr: 3/POZ/JM/22/01/19

UL. MEYNISKA 37 Miejsce, punkt poboru: SWIEBODZIN - STACJA UZDATNIANIA WODY, UL.
66-200 SWIEBODZIN WODOCIAGOWA 1 - MONTORING PRZEGLADOWY

Data, godzina pobrania: 22.01.2019, 12:20-12:25
Stan probki bez zastrzezen

Data przyjeua pfOka 2019-01-22 Zlecenie z dnia 2019-01-22
Data zakoriczenia badan: 2019-02-05 Prébki pobrane przez Jakub Mréz, pracownika J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z metoda
Data utworzenia sprawozdania: 2019-02-05 akredytowang PN-EN 1SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0
* Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0
;3?‘2’:‘3 liczba mikroorganizmow w 22°C | b\ en 150 6222:2004 jtk/ml Nie wykryto w Tml
* Smak PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 r. akceptowalny
* Zapach PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 r. akceptowalny
* Zawartos¢ pierwiastkow PN-EN ISO 17294-2:2016
Arsen pg/l <010
Wanad mg/l < 0,00010
Chrom ug/l 0,92
Nikiel pg/l 1,2
Miedz mg/| 0,00085
Cynk mg/| 0,014
Srebro mag/| < 0,00050
Kadm ug/l < 0,10
Otow ug/l 0,30
Rtec ug/l < 0,050
* Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt 25
* Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu PN-EN 1899-2:2002 mg/l <05
(BZTs)
( cigimc'cr)z,?e ZAER e eng PN-EN ISO 15705:2005 ma/l <5(4)
* Chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/l 27
* Indeks fenolowy PN-ISO 6439:1994 mg/| <0,010
* Lotne zwigzki organiczne PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014
Chloroform ug/l < 1,0
1,2-dichloroetan (EDC) pg/l <10
Heksachlorobutadien ug/l < 0,1
* Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 31,2
* Pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002
o-HCH ug/l < 0,010
B-HCH ug/| < 0,010
y-HCH ug/l < 0,010
Autoryzowat: Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srod9wiska ZWK Ry E( ::ft W!ehﬂdzuﬂr
Grzegorz Bajbak , Zastepca Kierownika Pracowni Analiz Srodowiska E
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii - st [
Marta Raczkowska, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii | ﬂ 5 U L LUTY |
Patrycja Klemens, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
Renata Zywicka, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii 3 ? . y
Zatwierdzit.  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym) L.dz. a'F',I'gj"'l 3’
Adres laboratorium: Poznari 61-660, Dozynkowa 9 Blok G; Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180; Mataszewicze 21-540, Kolejarzy 6 /

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek. Jedli nie okreélono inaczej podana niepewnosé pomiaru zostata oszacowana dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%. Uwzgledniono
niepewnos¢ pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemnej zgody J.5. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnos¢ J.5. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wytacznie|do
danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.5. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com, pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy Strona 1/2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 14.01.2019
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5-HCH ug/l < 0,010
HCB ug/l < 0,010
Aldryna pg/l < 0,010
Dieldryna ug/l < 0,010
Endryna ug/l < 0,010
lzodryna ug/l < 0,010
*pH PN-EN 1SO 10523:2012 74
* Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 usS/cm 691
* Siarczany PB-128 wyd. 1 z dn. 15.06.2011 mg/| 79
Suma chlorkéw i siarczanéw Z wyliczenia mg/I 106
* Zawiesiny ogolne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/I| 8.3
# * Pentachlorofenol (PCP) PB/1/17/D:15.04.2013 ug/l < 0,010
# * Tetrachloroetylen /PER/ PN-EN 1SO 10301:2002 pg/l < 1,0
# * Trichlorobenzeny /TCB/ - suma PN-EN 1SO 6468:2002 ug/l < 0,10
# * Trichloroetylen /TRI/ PN-EN ISO 10301:2002 pg/l <10

Y Wynik podany w nawiasie nie jest objety zakresem akredytacji.

Badania: Pentachlorofenol (PCP) [CAS No. 87-86-5], Tetrachloroetylen /PER/, Trichlorobenzeny /TCB/ - suma, Trichloroetylen /TRI/
wykonano u podwykonawcy o numerze akredytacji AB 213

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Grzegorz Bajbak , Zastepca Kierownika Pracowni Analiz $rodowiska
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii G nj i ?
Marta Raczkowska, Starszy Spegjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii v Mk
Patrycja Klemens, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii sy
Renata Zywicka, Spegjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii STTT T .
Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym) -dz.

209 |
.

asreatpgens

m{i)odpm

Zatwierdzit:

Adres laboratorium: Poznari 61-660, Dozynkowa 9 Blok G; Gdynia 81-571, Chwaszczyniska 180; Mataszewicze 21-540, Kolejarzy 6

Wyniki odnosz3 sie wytacznie do badanych probek. Jesli nie okreélono inaczej podana niepewnosc pomiaru zostata oszacowana dla wspoiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%. Uwzgledniono
niepewnosc pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnos¢ J.5. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie do
danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy Strona 2/2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 14.01.2019
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